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1. BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ
 1.1. Általános tájékoztató
• A puffertartily beszerelpse, karbantartisa 

vagy beillttisa elćtt olvassa el a követke-
zć biztonsigi ~tmutatyt.

• A termpk nem rendeltetpsszerĕ beszerelp-
se vagy használata esetén személyi sérü-
lés vagy anyagi kár történhet.

• Ćrizze meg ps tartsa a jövćben hozzifpr-
hetć helyen ezt az ~tmutatyt ps a többi 
fontos dokumentumot.

• A gyirty feltptelezi, hogy a vpgfelhaszni-
ly betartja a kapott biztonsigi, hasznilati 
ps karbantartisi ~tmutatyban, valamint a 
beszerelési útmutatóban és a beszerelés 
idćpontjiban hatilyos, kapcsolydy szab-
ványokban és rendeletekben foglaltakat. 

Az útmutatóban használt szimbólumok:

!  FIGYELEM  Súlyos sérülést vagy halált okozhat

!  VIGYÁZAT Kisebb vagy enyhe sérülést vagy anyagi kárt okozhat

TILOS

! KÖTELEZĆ

! A jelen dokumentumot megfelelć helyen kell tirolni, ahol a jövćben hozzifprhetć.

!
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	1.2.	Biztonsigi	~tmutaty	Ielhasznilyk	szimira

!  FIGYELMEZTETÉSEK

!  

A kpszülpk 8 pvnpl idćsebb gyermekek, idćsek, fizikai, przpkszervi vagy szellemi fogyatpkossig-
gal plć szemplyek, illetve megfelelć tudissal vagy tapasztalattal nem rendelkezć szemplyek il-
tal csak felügyelet mellett hasznilhaty, vagy ha oktatisban rpszesültek a kpszülpk biztonsigos 
hasznilatiryl, ps tudatiban vannak a lehetspges veszplyeknek.
A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. 

 
A gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási és karbantartási munkákat a készü-
léken. 

! A beszerelpst csak szakkppzett szemply vpgezheti az prvpnyben lpvć rendeletekkel összhang-
ban, a gyirty utasttisainak megfelelćen.  

!
Zirt, t~lnyomisos rendszerben törtpnć beszerelps esetpn kötelezć max. 0,3 MPa (3 bar) npv-
leges nyomissal rendelkezć (lisd a ctmkpt) biztonsigi szelepet szerelni a rendszerbe, amely 
megakadilyozza, hogy a nyomis több mint 0,1 MPa-lal (1 bar) a npvleges nyomis fölp növe-
kedjen a pufferben.

!  A biztonsigi szelep kivezetpspt lefelp irinyulva, fagyismentes területen kell beszerelni.

!
A biztonsigi szelep megfelelć mĕködpspnek biztosttisihoz a felhasznilynak rendszere-
sen ellenćriznie kell a szelepet, ps el kell tivolttania a vtzkövet, hogy a biztonsigi szelep 
ne tömćdjön el.

Ne szereljen elziryszelepet a puffer ps a biztonsigi szelep közp, mert azzal gitolja a puffer 
nyomásvédelmét! 

! Ha a rendszert ki kell kapcsolni, eressze le a vizet a pufferbćl, nehogy befagyjon.
Kprjük, ne prybilja meg sajit maga kijavttani a pufferen tapasztalt hibikat. Htvja a legközelebbi 
hivatalos szolgáltatót.



5

	2.4.	MĔszaki	adatok

2. TERMÉKLEÍRÁS

Termék sz.  Termékkód: Kapacitis
személyek

Tömeg
kg

¼tm. x mag. 
mm

Száll. 
térf. m³

Termosztát 
beállítása °C

Térfogat 
40 °C

Felmelegedési 
idć Dt 65 °C

Hćveszte-
ség W

80341985 PAW-BTANK50L-2 - 17 ø430x636 0,18 - - - 35
80341986 PAW-BTANK100L - 28 ø430x1175 0,27 - - - 55

 2.1. A termék azonosítása
A termpk azonosttyadatai a termpkre erćst-
tett adattáblán találhatók. Az adattábla az EN 
12897:2016 szabvinynak megfelelć termpkadato-
kat és más hasznos adatokat tartalmaz. További 
informiciykprt lisd a gyirtyk megfelelćspgi nyi-
latkozatait.

A termék tervezése és gyártása az alábbi szabvá-
nyoknak megfelelćen törtpnik:
• Nyomástartó edényekre vonatkozó szabvány  
EN 12897:2016

A gyirty a következć szabvinyok szerinti tan~stti-
sokkal rendelkezik:  
•  Hegesztpsi minćspgirinyttis   EN ISO 3834-2
•  Minćspgirinyttis ISO 9001
•  Környezetvédelem ISO 14001
• Munkakörnyezet ISO 45001

2.2.	RendeltetpsszerĔ	hasznilat
A PAW-BTANK fĕtpsi ps hĕtpsi rendszerek puffer-
tartályaként használható.

 2.3. CE-jelölés

A CE-jelölps azt mutatja, hogy a termpk megfelel a 
vonatkozó irányelveknek. További információkért 
lisd a megfelelćspgi nyilatkozatot a gyirtyk web-
helyén.

A termpk megfelel a következć irinyelv(ek)nek:
•  Nyomistarty berendezpsekrćl szyly irinyelv  
   PED 2014/68/EU

A hasznilt biztonsigi szelep(ek)et CE jelzpssel kell 
ellitni, ps azoknak meg kell felelniük a nyomistar-
ty berendezpsekrćl szyly 2014/68/EU irinyelvnek.

	2.5.	ErP-adatok	§	mĔszaki	adatlap

Márka Modell sz. Modell neve ErP 
profil

ErP 
besorolás 

AEC – kW-
h/a

Termosztát 
beállítása °C

Hćveszte-
ség W

Tényleges 
térfogat l

PAW 80341985 PAW-BTANK50L-2 - B - - 35 48
PAW 80341986 PAW-BTANK100L - C - - 55 100

Irányelv: 2010/30/EU Rendelet: EU 812/2013 Irányelv: 2009/125/EK Rendelet: EU 814/2013
Hćvesztespg ellenćrzpse a következć szabviny szerint: EN 12897: 2015
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 3.3. A termék méretei

 3.3.1.  Szállítás
A termpket a csomagolisiban, körültekintćen, 
az ábrán látható módon kell szállítani. Használja 
a dobozon lpvć foganty~kat.

Tĕrps +/-5 mm
*Teljes magassigtĕrps +0 / -13 mm.

3. BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
	3.1.	A	Melen	~tmutaty	a	k|vetkezĆ	termpkekre	
prvpnyes
80341985 PAW-BTANK50L-2
80341986 PAW-BTANK100L

 3.2. A kiszállított csomag tartalma

Hiv. sz. Db  Leírás

1 1 Puffertartily przpkelć-tartykonzollal
2 1 Ætmutaty (ez a dokumentum)
3 1 Automata lpgtelenttć (tartozpk)
4 1 Leeresztćcsap (tartozpk)
5 1 Fali konzol (csak PAW-BTANK50L-2)

6 2 1« sirgarpz dugy tömttćgyĕrĕvel 
(tartozpk)

Hiv. sz. Cikkszám  Leírás

3 765063 1/2« M automata lpgtelenttć
4 514178 1/4« M leeresztćcsap
6 514177 1« M sirgarpz dugy tömttćgyĕrĕvel

Minden méret mm-ben megadva.

3.2.1.  Pótalkatrészek listája

!  VIGYÁZAT
Nem szabad a csćcsonkokat, a szelepeket stb. 
hasznilni a termpk megemelpsphez, mert az 
meghibásodásokat okozhat.

E

BA

D

C

ø

2

3

1

4

6
5

Termék A*  B* C D E ø

PAW-BTANK50L-2 704 636 422 192 96 435
PAW-BTANK100L 1243 1175 962 192 96 435
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	3.4.	A	beszerelpsi	helyre	ps	helyzetre	vonatkozy	k|vetelmpnyek

!  VIGYÁZAT

! A termpket vtzelvezetpssel ellitott helyispgben kell elhelyezni, hogy ne törtpnjen anyagi 
kir, ha vtz folyik ki a termpkbćl.

! A terméket száraz és tartósan fagymentes helyre kell helyezni.

! A termpket a termpk mĕködps közbeni össztömegpnek megfelelć padlyra vagy falra kell 
helyezni. Lásd a táblázatot az 5. oldalon. A termékhez fali tartókonzol is jár. 

! A termpk elćtt 40 cm, fölötte 10 cm szabad helyet kell biztosttani a szervizelpshez.
! A termpknek könnyen hozzifprhetćnek kell lennie a szervizelpshez ps a karbantartishoz.

 3.4.1  A hćmprspklet-przpkelć beszerelpse
A termpkhez tartozik a hćmprspklet-przpkelć 
tartykonzolja is, amely segttspgpvel 6 vagy 8 
mm-es hćmprspklet-przpkelć szerelhetć be. A 
hćmprspklet-przpkelć beszerelpsphez kövesse az 
alábbi utasításokat.
1. Tivolttsa el a tartilybyl a hćmprspklet-przpkelć 

tartykonzoljit (A) ~gy, hogy hatirozott 
mozdulattal megfogja, majd egyenesen kih~zza 
azt.

2. Helyezze be a hćmprspklet-przpkelćt (B) ~gy, hogy 
szilirdan rögztti azt az przpkelć tartykonzoljaiban 
talilhaty megfelelć vijatba, majd helyezze a 
hćmprspklet-przpkelć kibelt a kibelnytlisba (D).  
A 8 mm-es przpkelć (lisd a kppen) a felsć vijatba 
(C), mtg a 6 mm-es az alsy vijatba illik bele. 

3. Helyezze vissza az przpkelć tartykonzoljit a 
tartilytestbe, ps gyćzćdjön meg ryla, hogy 
a konzolt teljesen behelyezte, hogy eziltal 
megfelelć kapcsolat jöjjön lptre az przpkelć ps a 
rozsdamentes acpl belsć tartily felülete között. 
Ellenćrizze, hogy az przpkelć kibele megfelelćen 
helyezkedik-e el a kibelnytlisba (D), hogy 
elkerülhesse a kábel esetleges rongálódását..

Min. 
40 cm

Min. 10 cmMin. 
45 cm

Min. 40 cm

A

B

C

E

D

A



8

3.5.2  Szerelési utasítások

!  VIGYÁZAT

! A termpket vtzelvezetpssel ellitott helyispgben kell elhelyezni, hogy ne törtpnjen anyagi 
kir, ha vtz folyik ki a termpkbćl.

! A termpket a termpk mĕködps közbeni össztömegpnek megfelelć padlyn kell elhelyezni, ps 
függćlegesen ps vtzszintesen is megfelelćen be kell illttani. Lisd az adattiblit.

! A termpk elćtt 40 cm, fölötte 10 cm szabad helyet kell biztosttani a szervizelpshez.

! A rendszerbe max. 3 bar npvleges nyomissal rendelkezć, CE-jelzpssel ellitott biztonsigi szelepet 
kell szerelni.

Sz. Méret Csatlakozás leírása

1 1/2« belsć menetes 
BSPP Lpgtelenttć

2 1« belsć menetes 
BSPP

Felsć iramlisi/vissz. csatla-
kozó

3 1« belsć menetes 
BSPP Alsó áramlási/vissz. csatlakozó

4 1/4« belsć menetes 
BSPP Leeresztć

	3.5.	A	csĆvezetpkek	beszerelpse

3.5.1.  Csćvezetpk ps dugy beszerelpse
A)  Vezesse a megfelelć mpretĕ csćvezetpkeket 

az ibrin lithaty csatlakozykba (2 ps 3), ps 
rögzttse megfelelć tömttćszerrel. 

B)   A nem hasznilt csatlakozykat zirja le 
biztonságosan. Használja a készülék-
hez kapott 1« mpretĕ sirgarpz dugykat. 
A dugy felszerelpse elćtt helyezze a tömt-
tćgyĕrĕt (6) megfelelćen a tömttćgyĕrĕ (5) 
vájatába. 

C)  Feltöltps utin helyezze az automata lpgte-
lenttćszelepet (1) a lpgtelenttć csatlakozyba. 
Lisd a 4.1. pontot.

D) Helyezze a leeresztćcsapot a leeresztć csatla-
kozyjiba (4). 

A terméknek rendeltetés szerint folyamatosan 
csatlakoznia kell a fĕtpsi rendszerhez, max. nyo-
mis 3 bar/0,3 MPa. A beszerelpshez a megfelelć 
mpretĕ jyvihagyott csöveket kell hasznilni. Be 
kell tartani a vonatkozy szabvinyokat ps elćtri-
sokat.

5 6

Alkatrész Nyomaték
Automata lpgtelenttćszelep 
– 1/2” 5 Nm (+/-1 ¨ kpzi erćvel)

Leeresztćcsap ¨ 1/4« 6 Nm (+/-1)
Sárgaréz dugó – 1” 40 Nm (+/-5)

3.5.3.  Nyomatékbeállítások

2

3

2

3

4

1
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4.1.  Feltöltés vízzel
Elćször ellenćrizze, hogy minden csćvezetpk 
megfelelćen van-e csatlakoztatva. Ezutin tegye a 
következćket:
A)  Lpgtelenttse a rendszert, lehetćleg a legmaga-

sabb pontjin. 
B)  Nyissa meg a termpk vtzellitisit. Amikor a 

lpgtelenttć nytlison keresztül vtz folyik ki, a 
rendszer megtelt.

C)  Szerelje az automata lpgtelenttćszelepet (1) a 
felsć csatlakozyra, max. nyomatpk 5 Nm. 

4.2. EllenĆrzpsi	pontok
A)  Ellenćrizze, hogy a termpk be-/kimenć csćve-

zetpk-csatlakozisai feszesek legyenek, ps ne 
szivárogjanak.

B)  Ellenćrizze, hogy a termpk függćlegesen ps 
vízszintesen is szintben áll/függ-e.

4.	ELSą	ÜZEMBE	HELYEZeS

4.3. Leeresztés

4.4	»tadis	a	vpgIelhasznilynak

A SZERELĆ KÖTELEZETTSeGE:

Tájékoztatni a végfelhasználót a biztonsági és 
karbantartási utasításokról.
Tájékoztatni a végfelhasználót a beállításokról 
és a termék kiürítésének módjáról.
Átadni a beszerelési útmutatót a végfelhaszná-
lónak.
Feltüntetni az elprhetćspgeit a termpk adattib-
láján.

!  FIGYELEM

A termpkben lpvć vtz hćmprspklete magas, lefor-
rázhatja magát. Ezért különösen óvatosnak kell 
lenni a termék kiürítése közben. 

A) Csatlakoztassa le a tipegyspget.
B) Zirja el a bejövć vtzellitist.
C)  Nyissa ki a lpgtelenttć szelepet (2). Kiürttps 

közben hagyja nyitva (megakadilyozza a 
vikuum kialakulisit).

D)  A termpket a leeresztćcsapon keresztül kell 
kiürtteni (2). 
Kiürttps utin zirja el a leeresztćcsapot (2). 

E) Zirja el a lpgtelenttćszelepet (1).

2

1
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5. GARANCIÁLIS FELTÉTELEK
GARANCIA
1. Hatókör
A forgalmazy a visirlis napjityl szimttott 2 pvig 
az alibbi feltptelek mellett villalja, hogy a termpk 
(i) megfelel a specifikiciynak, ps (ii) anyag- ps 
megmunkálási hibától mentes. 
A garancia csak fogyaszty iltal megvisirolt, 
magincplra beszerelt, ps a forgalmazy iltal pr-
tpkesttett, vagy eredetileg a forgalmazy iltal 
prtpkesttett, ps arra kijelölt kiskereskedć iltal to-
vábbértékesített termékekre vonatkozik.
A garancia nem vonatkozik vállalatok által meg-
vásárolt termékekre vagy kereskedelmi felhasz-
nálásra beszerelt termékekre. Azokra csak a 
törvpny kötelezć rendelkezpsei vonatkoznak. Az 
alábbiakban meghatározott feltételek és korláto-
zások érvényesek.

2.	TerMedelem
Amennyiben a termpk meghibisodik, ps a tör-
vpny iltal elćtrt garanciilis idćszakon belül pr-
vpnyes igpny prkezik a forgalmazyhoz, az a sajit 
belátása szerint és a törvény által megengedett 
mprtpkben (i) kijavttja a hibit, (ii) kicserpli a ter-
mpket azzal megegyezć vagy funkciyjiban ha-
sonly termpkre, vagy (iii) visszatprtti a vpteli irat.
A visszacserélt termék vagy alkatrész a forgalma-
zy tulajdonit kppezi. Az prvpnyes igpny vagy el-
végzett javítás nem hosszabbítja meg a garancia 
eredeti idćtartamit. A cseretermpkre vagy -alkat-
részre nem vonatkozik új garancia.

3. Feltételek
A garancia csak akkor prvpnyes, ha az alibbiak-
ban meghatározott feltételek kivétel nélkül telje-
sülnek:
• A termpket szakkppzett szerelć szerelte be 

a beszerelpsi ~tmutatyban szereplć utastti-
soknak ps a beszerelps idćpontjiban hati-
lyos ps alkalmazandy szakmai kydexeknek 
ps rendeleteknek megfelelćen.

• A terméket semmilyen módon nem alakí-
tottik it, nem prybiltik meg felnyitni vagy 
a rendeltetpspvel nem összeegyeztethetć 
mydon hasznilni, ps nem szereltek ki belćle 
gyári alkatrészeket illetéktelen javítás vagy 
csere érdekében. 

• A termék csak az emberi fogyasztásra szánt 
vtz minćspgprćl szyly 98/83/EK eurypai 
irinyelvnek megfelelć hiztartisi vtzzel fel-
töltött, zirt fĕtćkörbe csatlakoztathaty. A 
vtz nem lehet korryziyt elćidpzć, azaz a vtz 
kémiai összetételének meg kell felelnie az 
alábbiaknak:

• Klorid   < 250 mg/l
• Összes oldott szilird anyag (TDS) < 500 mg/l
• Telttettspgi index (LSI) 80°C-on < 0,8
• pH-prtpk   < 9,5/> 6,0
• Az elvpgzett fertćtlenttps semmilyen mydon 

nem befolyásolta a terméket. A terméket a 
rendszer klórozásakor le kell választani.

• A szervizelést és/vagy a javítást a beszerelési 
~tmutaty ps a vonatkozy szakmai kydexek 
szerint kell elvpgezni. A hasznilt pytalkatrp-
szeknek a forgalmazó által szállított eredeti 
pytalkatrpszeknek kell lenniük.

• A forgalmazy minden, harmadik fpl rpszp-
rćl az igpnyhez kapcsolydy költspget elćre, 
írásban engedélyez.

• Kérésre a forgalmazó rendelkezésére kell 
bocsátani a vásárlást és/vagy a beszerelést 
ps javttist igazoly szimlit, egy vtzmintit, va-
lamint a meghibásodott terméket. 

Az ~tmutatyban szereplć utasttisok ps feltpte-
lek be nem tartása a termék meghibásodásához 
vezethet, aminek következtpben vtz juthat ki a 
termpkbćl.

4. Korlátozások
A garancia nem terjed ki a következćkre:
• A helytelen beszerelpsbćl, a helytelen hasz-

nilatbyl, a rendszeres ps a beszerelpsi ~tmu-
tatynak megfelelć karbantartis hiinyibyl, 
a vpletlen vagy szindpkos kirokozisbyl, a 
nem rendeltetpsszerĕ hasznilatbyl, az it-
alakttisbyl, az illetpktelen felnyitisbyl vagy 
nem szakprtć iltal vpgzett javttisbyl, a gyi-
rilag beszerelt biztonsági berendezések il-
letpktelen felnyitisibyl vagy kiszerelpspbćl 
adódó hibák és költségek.

• A termék bármilyen meghibásodása vagy 
hibis mĕködpse iltal okozott következmp-
nyes kár vagy közvetett veszteség.

• A termpkhez csatlakoztatott csćvezetpkek 
és berendezések.

• A fagy, villimlis, feszültspgviltozis, vtzhi-
iny, szirazon forralis, t~lnyomis vagy kly-
rozási eljárások hatásai.

• A szillttis sorin okozott kir. A vevć a fu-
varozyt köteles tijpkoztatni az ilyen jellegĕ 
károkról.

• A felmerülć költspgek, ha a termpk nem 
azonnal hozzifprhetć szervizelpshez.

Ezek a garanciik nem printik a vevć törvpnyes 
jogait.
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6. A TERMÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A	rpgi	berendezpsek	gyĔMtpspvel	ps	irtalmat-
lanttisival	kapcsolatos	inIormiciyk	a	Ielhasz-
nálók számára:

6.1. Ártalmatlanítás
Ha a termpkeken, a csomagolison ps/vagy a kap-
csolódó dokumentumokban az itt látható szim-
bylumok vannak feltüntetve, az azt jelenti, hogy 
a használt elektromos és elektronikus termékeket 
nem szabad az általános háztartási hulladékkal 
keverni.

A rpgi termpkek megfelelć kezelpsphez, vissza-
nyerpsphez ps ~jrahasznosttisihoz kprjük, vigye a 
megfelelć gyĕjtćpontokra a helyi törvpnyekkel ps 
a 2002/96/EK és a 2006/66/EK irányelvekkel ösz-
szhangban.

Az ilyen termpkek megfelelć irtalmatlanttisival 
segtt az prtpkes erćforrisok megtakarttisiban ps 
az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt 
esetleges negattv hatisok megelćzpspben, ame-
lyek egypbkpnt a nem megfelelć hulladpkkezelps-
bćl eredhetnek.

A rpgi termpkek összegyĕjtpspvel ps ~jrahasznost-
tisival kapcsolatos tovibbi informiciykprt kprjük, 
forduljon a helyi önkorminyzathoz, a hulladpkke-
zelpsi szolgilathoz vagy az üzlethez, ahol a cikket 
vásárolta. 
A hulladék helytelen ártalmatlanítása a helyi tör-
vpnyekkel összhangban büntethetć. 

6.1.1.  Az Eurypai Uniy területpn talilhaty üzleti fel-
használók számára:
Ha elektromos ps elektronikus berendezpseitćl 
szeretne megvilni, kprjük, tovibbi informiciykprt 
forduljon a mirkakereskedćjphez vagy beszilltty-
jához.

6.1.2. Az Eurypai Uniyn ktvül talilhaty orszigok-
ban törtpnć irtalmatlanttissal kapcsolatos infor-
máció
Ezek a szimbylumok csak az Eurypai Uniyban 
prvpnyesek. Ha meg szeretne vilni ezektćl a cik-
kektćl, forduljon a helyi hatysigokhoz vagy a 
mirkakereskedćjphez, ps kprjen tanicsot az irtal-
matlanttis megfelelć mydjival kapcsolatban. 


